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. ﬁ P ISOMETRICO VII
H6hS SUCCION Y DESCARGA DE

1_%%» BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES
T BC-910A-B A POZOS

/
PO %NQ ESC. 1:25 ACOT: mm,
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LISTA DE MATERIALES ISOMETRICO IX

~

MCA CANT. UNIDAD DESCRIPCION

209C 5.560 m. TUBO DE 14" @ DE PVC CED. 40

TUBERIA

ISOMETRICO VIII ,
SUCCION Y DESCARGA DE /\/@
BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES
BC-910A-B A POZO CAPOMOS Y RED

ESC. 1:25 ACOT: mm.

Nﬂ\& P ISOMETRICO IX N
~ - SUCCION Y DESCARGA DE h

/

~ - CANAL A CARCAMO DE BOMBEO
™ _ BC-910A-B A POZOS

~
L ESC. 1:25 ACOT: mm.

CROQUIS DE LOCALIZACION

NOMENCLATURA
CV-"A" CAJA DE VALVULA
CB-050 CARCAMO DE BOMBEO.

BCH-910 A/B BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL.

SIMBOLOGIA

TUBERIA.

IIIIIIIIII TUBERIA ENTERRADA.

JJ ——— CODO 90° CEMENTABLE P.V.C.

ﬁ TEE CEMENTABLE P.V.C.
ﬂ| REDUCCION BUSHING.

= PENETRACION.

5 (——— CORTE.

v 4 DIRECCION DEL FLUJO.

m@ VALVULA DE MARIPOSA
# CON ACTUADOR ELECTRICO.

ﬁﬁ VALVULA DE MARIPOSA.

| | ——— BRIDA TIPO S.O.R.F.
iﬁ VALVULA CHECK TIPO WAFER.

[]—— TUERCA UNION

L ADAPTADOR MACHO

P Q@N 2
X — ELEVACION.

o CLAVE O TAG DE EQUIPO.

TAG DE TUBERIA.

NOTAS

1. LAS ACOTACIONES ESTAN EN METROS.
2. LOS PLANOS SE ENCUENTRAN A UNA

ESCALA ESTANDAR INDICADA.

3.  LOS NIVELES ESTAN INDICADOS EN
METROS.

® PARA NO OBJECION

CP

FECHA REVISIONES NUM. REFERENCIA SUPERVISION EXTERNA

No. FECHA POR Vo. Bo. Vo. Bo.

REVISO:

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
r.mﬁmomaaa Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA

ESCALA: | PARTE:

PROYECTO |ING. ELIZABETH OSUNA GARCIA OOZMH,WGO OHOZ Um HVH\ >Z1_., > INDIC.| HIDRAULICO

PLANO No.:

POTABILIZADORA EN 04 DE 04
DIBUJO TEC. ADAN VALDEZ BLAS >ZQO m ‘Hcgw m Hz >H\O > CLAVE DEL PLANO:

PP-ANGO2-SIN-HID-0

REVISO

NUM DE CONTRATO: - GERENTE GENERAL JUMAPAANG|

C. RICARDO ANGULO GARCIA NOMBRE DEL PLANO:

FECHA: REV.:

ISOMETRICO GENERAL FEB-2019 C




