NORTE

Caja de valvulas
tip

6"Qd Acero
41.00 mts.

Ver arreglode
salida del tanque

TANQUE SUPERFICIAL
100 M3 EXISTENTE

3"@D Acero
4-00 mts.

3"9 P.V.C.
Existente

UNIDAD
DEPORTIVA
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4"J Acero
10.00 mts

MACROLOCALIZACION

ESTADO
DE
SONORA_ 07 ESTADO
DE
CHIHUAHUA

ESTADO

DE
DURANGO

® : .
OCEANO PACIFICO \\oo/w mUU_mO.
(MAR DE CORTES) \ NAYARIT
MICROLOCALIZACION

Ubicacion de proyecto

croquis fuera de escala

SIMBOLOGIA

TUBERIA ACERO (6") @

TUBERIA ACERO (4") @

TUBERIA ACERO (3") @

TUBERIA PVC (6") @ 4 4
TUBERIA PVC (4") @

TUBERIA PVC (3") @ — | —
LONGITUD DEL TRAMO (ML) L=120.00 ml
NUMERO DE CRUCERO @

CASAS HABITACION

CANTIDADES DE PROYECTO

3"@D Acero

4" Acero
10.00 mts.

Ver arreglo
salida del tanque

TANQUE SUPERFICIAL
100 M3 EXISTENTE

_ Cruceros de proyecto:

09 02 | o4

Ext. campana

| Arreglos de salida de tanque el Mirador:

TUBERIA DE ACERO DE 150 MM ( 6" ) DE DIAMETRO DE Y
1/4" DE ESPESOR.......coiiiiiiiieeeee e 142.00 ML

TUBERIA DE ACERO DE 100 MM ( 4" ) DE DIAMETRO DE Y
1/4" DE ESPESOR......ccoiiiiiiiiteeee e 10.00 ML

TUBERIA DE ACERO DE 75 MM ( 3" ) DE DIAMETRO DE Y
1/4" DE ESPESOR.......coiiiiiiiiieeee e 28.00 ML

TUBERIA DE PVC SISTEMA INGLES RD-32.5 DE 6" DE
DIAMETRO.....coiiiiiiiiice e 884.00 ML

TUBERIA DE PVC SISTEMA INGLES RD-32.5 DE 4" DE
DIAMETRO.....coiiiiiiiiici e 145.00 ML

TUBERIA DE PVC SISTEMA INGLES RD-32.5 DE 3" DE
DIAMETRO.....coiiiiiiiiice e 429.00 ML

TOMA DOMICILIARIA TIPO RURAL DE 1/2" DE
DIAMETRO.....coiiiiiiiiici e 30.00 PZA

DIMENSIONES DE LOS ATRAQUES DE CONCRETO
PARA PIEZAS ESPECIALES

SECCION DE EXCAVACION

DIAMETRO NOMINAL DE LA PIEZA ESPECIAL | ALTURA | IADO “A” | [ADO "B' | VOLUMEN POR ATRAQUE

NCHO DE ZANJA

MILIMETROS PULGADAS EN cm.| BN cm EN cm. EN m3

Sve b 30 30 30 0.027

102 4 35 30 30 0.032

152 6 40 30 30 0.036

DIRECCION DE LOS EMPUJES Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRAQUES

: DIAMETRO_NOMINAL] ANCHO |PROFUNDIDAD| PLANTILLA]
CODO DE PVC TEE Y TAPON {cm) (PULGADAS] (cm) {cM) (cm)
DEPVC
ESTAR ALINEADAS Y NIVELADAS ANTES DE 5.1 2 55 70 S
S5 AN FatrEC TG Arovabes 75 3 50 00 7
"ARSE EN TODOS LOS CASOS, ANTES DE HACER LA 10.0 4 50 105 10
S ritmas, : 15.0 6 70 110 10
SARAN EXCITSIVANENTE PARA TUBERIAS ALOTADAS 20.0 8 75 115 10
250 | 10 80 120 0

)

MARCOSPE FoFo.

MYRP DE TABIQUE

CONERETO ro=200 Kg/em2

T
f 7\ o SACER
At

PLANTILLA DE CONCRETO
SIMPLE fo=100 Kg/om2

ELEVACION

DETALLE DE ELEVAGION DE UNA GAJA DE VALVULA

-

T TTT
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so

12.- LA TAPA

EMPLED DE UNA O
1 UERDO CON EL.

PLANTA DE REGISTRO

N
¥ LOS MUROS
A’ PROPORGION

Acero 4" PV.C.6"
Codo | P.V.C.6"
N Valvula Acero
compera 456" %oo%m m__._am
4 90°x6" soldable
" 6"
P.V.C.6" _ _ | _ | _ P.V.C. 4" Acero 6 Acero 6"
_ Tee pvc _
Ext. campana 6"x4" Red campana cople rep. Jarro de aire
P.V.C.6" P.V.C. 6"x4" Tee pvc PV.C.3" 2 B0 TANQUE
I_ 6"x3" I_ PV.C.6" Codo PV.C.3" ' X "EL MIRADOR"
@ _>oma 3 PV.C.6" | D Valv. comp. 6"
Valvula X
compuerta 3" N
cople rep. |
Ext. campana Ext. campana P.v.C.3" pvc 3" Teefofo ——
PV.C.6" _ PV.C.6" 6"x4"
| PV.C.6" Acero 6" N | T |
- pvc 3"
PV.C.6"_| Teopvc | @ A W A | I I N
P
P.V.C.3" Valv. ._.mm_._uo_“*o.
Red campana PV.C. 4 Codo comp A._N 6'x2 PN S EANAE AN NN NN N
P.V.C. 4"x3" pve ’ SZONZS N S N A NSNS N NSNS,
" [ 1] oo Tapon campana N AN I E OISO
v AN AN IS
\ Extremo DRI IRINR ORI IR IR IR IR IR IR RN IR I,
i &K mlA_H e R acero 0.50x4" Extremo
Cert V.G
oy AN pvc @ . n
00°x4 - ove - Red PG, acero 0.50x6
6 Acero 4" @ a3 _ _ 43
[ P.V.C.3" CAJAS E A B c X Y
_ PARA CONTRAMARCOS
DETALLES DE CAJAS DE VALVULAS DETALLES DE CAJAS DE VALVULAS B L VALYLAS EN EN EN EN EN EN
e R e Codo oS CMS oMS CMS CoMS oMS SIMPLE DOBLE | CANTIDAD CANAL
e PpE—— Ml e H. AYUNTAMIENTO DE COSALA, SINALOA
L I — PVC 4 5 14.00 1.90 0.90 14.00 1.58 118 110 0.0 2.00 2
a ELEVACION 4<>..m DE
o e - Ly 9 14.00 1.20 0.90 14.00 1.48 118 1.40 0.0 2.00 g
bes T R LOCALIZACION: MUNICIPIO
e | e == oS B en CAJAS TIPO PARA VALVULAS s COL. SIERRA MOJADA COSALA
V S S—
i Lo5h ¥ CONTRAARGD NOTAS PARA CAJAS OBRA:
CAJA TIPO 5 CAJA TIP 9 .

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
COLONIA SIERRA MOJADA, MUNICIPIO DE COSALA,
ESTADO DE SINALOA.

CONTENIDO:

RED DE DISTRIBUCION
DIBUJO: Ing. Faustino Rodriguez.
PROYECTO: Ing. Faustino Rodriguez.
Vo.Bo. Ing. Miguel Salcido Salas.
REVISO: David Rafael Mora Aragon
No. DE PLANO 1 |FECHA
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