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Manometro
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EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE TRIFASICO 220
VOLTS, PARA UN GASTO DE 2.73 LPSY CDT= 67.76 MTS;
INCLUYE: 36.00 MTS DE COLUMNA DE 2", CODO DE
FO.FO DE 2" X 90° ,40.00 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE.

LOCALIDAD DE ESTACIGN ROSARIO, MUNICIPIO

DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.

Estacion
Rosari

A. Cal de los
{MWalamo Panales

Croguis fuora do escala

Niple fo.go.

Red. espiga

p.v.c. 2"@

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

DE EL ROSARIO.

NO. DE PLANO:

UBICACION:
ESTACION ROSARIO.

Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO O

OBRA:

CONSTRUCCION DE POZO
INTERCONEXION Y OBRA

PROFUNDO, LINEA DE
ELECTRICA PARA EL SISTEMA DE

AGUAPOTABLE DE ESTACION ROSARIO, MUNICIPIO DE EL
ROSARIO,ESTADO DE SINALOA.

CONTENIDO:

ARREGLOS HIDRAULICOS POZO PROFUNDO.

DIBUJG:
ARQ. SERGIO MANCILLAS

Vo.BO.:

LIC. ROSA MARIA RUIZ LOPEZ

PROYECTO:
ING. MANUEL GUTIERREZ

REVISO:
ING. REYES SALINAS URIBE

ESCALA:
SIN ESCALA

FECHA:
DICIEMBRE 2018.




