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ESCALERA MARINA

JAULA DE PROTECCION
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VISTA EN PLANTA, ESCALERA MARINA

360

DE FILTROS A PRESION

ESC: 1:10

ACOT: mm.

lalo X |
oy

SOLERA 1 1/2"x1/4"

\ 1.90 Kg/m

3038

SOLERA 1 1/2"x1/4"
1.90 Kg/m

1000

SOLERA 1 1/2"x1/4"
1.90 Kg/m

1000

AN

SOLERA 1 1/2"x1/4"
1.90 Kg/m

1000

2179

TUBO NEGRO
DE11/2"@ CAL. 20

SOLERA 1 1/2"x1/4"

1.90 Kg/m

x1/4"

SOLERA 1 1/2"
1.90 Kg/m

SOLERA 1 1/2"x1/4"

_\ 1.90 Kg/m

1058

—

SOLERA 1 1/2"x1/4"

_\ 1.90 Kg/m

500

— I

SOLERA 1 1/2"x1/4"

1.90 Kg/m

621

5217

SOLERA 1 1/2"x1/4"

SOLDAR A
FILTRO A
PRESION

1.90 Kg/m //

VISTA EN ELEVACION "A"

MEDIDAS DE LA JAULA DE PROTECCION

SOLDAR A
BARANDAL DEL
MEZZANINE 1

TIPO

550

1150

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

TUBO NEGRO
DE 1 1/2"@ CAL. 20

TUBO NEGRO
DE 1 1/2"@ CAL. 20
300

300

300

300

300

—-300

TUBO NEGRO
DE 1"9 CAL. 20

VISTA EN ELEVACION "B"

MEDIDAS DE LA ESCALERA MARINA

CROQUIS DE LOCALIZACION

NOMENCLATURA

SIMBOLOGIA

COTA

1/4"

||||||||||| EJE

PO INDICA VISTA EN ELEVACION

(11PO) SOLDADURA ANSI AWS

NOTAS

ESTANDAR INDICADA.

EN LA ESTRUCTURA.

NoUnhk» &

LAS ACOTACIONES ESTAN EN MILIMETROS.
LOS PLANOS SE ENCUENTRAN A UNA ESCALA

MANTENER ESCUADRIA Y PARALELISMO

LIBRE DE REBABAS DE SOLDADURA.
MATERIAL ACERO AL CARBON A-36 ASTM.

ESC.: 1:20 ACOT. mm ESC.: 1:20 ACOT. mm ® PARA NO OBJECION
CP FECHA REVISIONES NUM. REFERENCIA SUPERVISION EXTERNA ESCALA: | PARTE:
No. FECHA POR | Vo.Bo. Vo. Bo. PROYECTO |ING. ELIZABETH OSUNA GARCIA CONSTRUCCI QZ DE PLANTA INDIC.| MECANICOS
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE POTABILIZADORA EN e o7
r-mﬁoom@a/ Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA DIBUJO TEC. ADAN VALDEZ BLAS >ZQO m H,GE MHZ >H\O > @O :m CLAVE DEL PLANO:
‘ 5 . . .
REVISO: PP-ANGO2-SIN-MEC-(
rpvisy | SCARROARGULO GARCIA NOMBRE DEL PLANO: FECHA: REV.:
NUM DE CONTRATO: - GERENTE GENERAL JUMAPAANG ESCALERA MARINA FEB-2019 C




