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TERRENO DE CULTIVO

DETALLE
TS3N

ESPECIFICACIONES

. BASTIDOR B1

. POSTE DE CONCRETO PC 12C - 750
. AISLADOR 33 PD

. AISLADOR CARRETE 1C

CRUCETA GALV. PT-250

. CABLE ALUMINIO ACSR CAL. 1/0
GUARDALINEA PREFORMADO 477 ACSR
- ABRAZADERA UL

.- FLEJE INOXIDABLE 3/4
0.- ALUMINIO SUAVE CAL. 4
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ESTRUCTURA
RD30/1TR3A
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VISTA POSTERIOR

VISTA LATERAL

MATERIALES DE ESTRUCTURAS

1.— TRANSFORMADOR TRIFASICO EN 13.2 KV
RCUITO FUSIBLE 34.5 KV
RAYO
4.- E CONCRETO PC-12-750
1

6.— ESLAI SIBLE
7.— AS UsS 34.5
8.— CRU:

9.— CRU

10.— ABI

13.— MOLDURA RE
14.— 0JO RE
15.— GRAPA REMATE
16.— PERNO DR 5/8 x 20
17.— o]

22.— ARANDELA DE PRESION 5/8

%mwv DETALLE
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ESPECIFICACIONES

VNS

BE

1—. BASTIDOR B1

2—. POSTE DE CONCRETO PC 12C-750
3—. AISLADOR ASUS 34.5 KV

4—. 0JO RE

5—. PERNO DOBLE ROSCA 5/8" X 20

6—. CABLE ALUMINIO ACSR CAL. 1/0

7—. CRUCETA GALV. PR—200

8.— GRAPA CLEMA REMATE ADS—88N

]e

9—. PLACA CUADRADA GALV. 1PC
10—MOLDURA RE
11-.AISLADOR 33 PD

C AN4>,wﬁ>Uom CARRETE 1C

13—FLEJE INOXIDABLE 3/4

DETALLE
BAJANTE DE TIERRA

o))

DETALLE DE LA
BAJANTE A TIERRA

ESPECIFICACIONES

1—. BASTIDOR B1

2-. POSTE DE CONCRETQ PC 12C—-750D
3—. CABLE ALUMINIO 1/D ACSR NEUTRO
4—. CONECTOR DE ALUMINIO VCL 54 TIPO|L
5—. ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL 4
6—. SOLDADURA CADWELL

7— VARILLA DE COBRE DE 3 METROS
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DETALLE
RD3N /RD3

FSPECIFICACIONES

BASTIDOR B1
POSTE DE CONCRETO PC 12C - 750
AISLADOR ASUS 34.5 KV
OJORE
PERNO DOBLE ROSCA 5/8" X 20"
CABLE ALUMINIO ACSR CAL. 1/0
CRUCETA GALV. PR-200
GRAPA CLEMA REMATE ADS-88N
PLACA CUADRADA GALV. 1PC

-. MOLDURA RE

-. AISLADOR 33 PD

0 N o g b W N =
b N LA A T S

- o ©
- o 0

-. CONECTOR VSCE
-. AISLADOR CARRETE 1C
-. FLEJE INOXIDABLE 3/4
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- ESTRUCTURA DE PASO
2+
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FSPECIFICACIONES

1—. POSTE DE CONCRETO PC 13 — 600

w

2—. FLEJE INOXIDABLE 3/4”

3—. CONECTOR

4—. BASTIDOR B3

5—. CABLE ALUMINIO 1/0 ACSR NEUTRO

6—. AISLADOR 1C

DETALLE

~RDA

b,

FSPECIFICACIONES

1-. POSTE DE CONCRETO PC 12C — 750
2—. CABLE ACERO DE RETENIDA 3/8 O 5/16
3—. AISLADOR RETENIDA 4R

4—. PERNO ANCLA 1PA

5—. ANCLA CONICA C3

6—. PLACA CUADRADA GALV. 2PC

7—. REMATE PREFORMADO 5/16 O 3/8

8.— GUARDACABO 3/8 0 5/16

De TALLE
TS2N /AD3

ESPECIFICACIONES

BASTIDOR B1

POSTE DE CONCRETO PC 12C - 750
AISLADOR 33 PD

AISLADOR CARRETE 1C

CRUCETA GALV. PT-250

CABLE ALUMINIO ACSR CAL. 1/0
GUARDALINEA PREFORMADO 477 ACSR
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- ABRAZADERA UL
9.- FLEJE INOXIDABLE 3/4
10.- ALUMINIO SUAVE CAL. 4
11.- CRUCETA PR - 200

12.- AISLADOR ASUS 34.5 KV
13.- PERNO DR 5/8 X 20"
14.- OJORE

15.- MOLDURA RE

16.- GRAPA CLEMA REMA

MACROLOCALIZACION
\

MUNICIPIO DE EL
ROSARIO, ESTADO NORT
DE SINALOA. Ny

]

LA MIMBRE

PALOS BLANCOS

7 FL ROSARIO

LOS TAMBOS

LOC. AGUA VERDE |

MICROLOCALIZACION

—

TWOAOW DEL PROYECTO

LOCALIDAD DE AGUA VERDE,
MUNICIPIO DE EL ROSARIO,
ESTADO DE SINALOA.
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DATOS DEL PROYECTO

~
NOMERO DE HABITANTES
PERIODO DE PROYECTO
POBLACION DE PROYECTO
APORTACION

5,803 HABITANTES
20 AROS

7,260 HABITANTES
184 LTS/HAB,/DIA

GASTO MEDIO DIARIO ANUAL 15.461 LPS
GASTO MINIMO 7.737 LPS

GASTO MAXIMO INSTANTANEO 47.774 LPS
GASTO MAXIMO EXTRAORDINARIO 71.661 LPS
COEFICIENTE DE HARMON 5.09

\C

SIMBOLOGIA

LINEAFPRIMARIAFPROYECTO.

FOSTEFROYECTO.

LINEATRIMARIAEXISTENTE.

LINEASECUNDARIAEXISTENTE.

o POSTE EXISTENTE.

TRANSFORMADOR FPARTICULAR
ACLREOTROYECTO.

BAJANTLE DE TIERRA

RETENIDATIFORDA.

| N

H. AYUNTAMIENTO DE EL ROSARIO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE EL ROSARIO.

NO. DE PLANO:
UBICACION:
LOCALIDAD DE AGUA VERDE
OBRA:
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE AGUA VERDE (TERMI—
NACION), MUNICIPIO DE EL ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.

CONTENIDO:
LINEA ELECTRICA

DIBUJO: Vo.BO.:

ARQ. SERGIO MANCILLAS| ING. REYES SALINAS URIBE.
PROYECTO: REVISO:

ING. MANUEL GUTIERREZ | ING.CARLOS MARTIN FLORES Q.
ESCALA: FECHA:

//@z ESCALA AGOSTO 2018.




